
ZAŁĄCZNIK: INSTALACJA ELEKTRYCZNA OBIEKTU - PZT

1. KOLOREM ZIELONYM ZAZNACZONO SŁUPY 
OŚWIETLENIOWE WRAZ Z OPRAWAMI ORAZ LINIE WLZ 
PRZEZNACZONE W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM DO 
DEMONTAŻU.

2. KOLOREM NIEBIESKIM ZAZNACZONO LINIE WLZ 
ŁĄCZĄCE PAWILONY Z TABLICĄ TG ORAZ ZASILANIE ZE 
STACJI TRANASFORMATOROWEJ PRZEZNACZONE 
W OPRACOWANIU PROJEKTOWYM DO DEMONTAŻU.


